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Step 2: DSMR

Als de digitale meter via de P1 poort wordt aangesloten aan de Jullix, kan je bij DSMR (1) instellen
welk protocol gebruikt moet worden.

Als de installatie geen digitale meter heeft en er een energiemeter geinstalleert wordt, dan Disable
(2) je de DSMR meter.
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This step selects the correct standard that the digital meter uses. The selected standard needs to match the location where
the JULLIX module is used

1 © P1 version 5, Belgium

P1 wersion 5, Netherands

2 Diisable

Step 3a: Modbus RTU A v
Step 3b: Modbus RTU B v
Step 4: SunSpec TCP hd
' Step 5a: Modbus TCP T ~
Step S5b: Modbus TCP U v
| Ctan Sr Madboce TOD A e '

Met Apply (3) wordt de instelling bewaard.
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